
 

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z § 16 

i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z  

późn. zm.) przedstawia poniżej sporządzoną dla Gminy Istebna obszarową 

ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2014 r.   



GMINA ISTEBNA  

• Zaopatrzenie w wodę  
 

Gmina Istebna jest zaopatrywana w wodę z 7 wodociągów, z których 5 opartych jest na 

wodzie powierzchniowej: Istebna Wilcze (ujęcie na Potoku Prądowiec), Istebna Zaolzie 

(ujęcie na Potoku Nad Brzyszkiem), Jaworzynka (ujęcie na Potoku Krężelka), Koniaków 

Gańczorka (ujęcie na Rzece Olza) oraz Istebna Kubalonka (ujęcia na Potoku Olecko i Spod 

Kubalonki); 1  na wodzie podziemnej - Koniaków Bukowina i 1 oparty na wodzie mieszanej 

(powierzchniowej i podziemnej) - Koniaków Gańczorka/Bukowina. W stosunku do roku 

ubiegłego liczba wodociągów publicznych zaopatrujących gminę w wodę zwiększyła się o 2 

nowe wodociągi tj. Koniaków Gańczorka oraz Koniaków Gańczorka/Bukowina 

                                                                           Produkcja                          Liczba  

                                                                                                       zaopatrywanej ludności 

Wodociąg Istebna Wilcze:                                      145,3 m3/d                                   1480 

Wodociąg Istebna Zaolzie:                                       16,2 m3/d                                    304 

Wodociąg Jaworzynka:                                          127,6 m3/d                                   2256  

Wodociąg Koniaków Gańczorka:                          11,01 m3/d                                     192     

Wodociąg Istebna Kubalonka:                                  130 m3/d                                     450  

Wodociąg Koniaków Bukowina:                           21,93 m3/d                                     406 

Wodociąg Koniaków Gańczorka/Bukowina:         76,86 m3/d                                    946 

 

Razem:                                                                  528,90 m3/d                                 6034 

 

W 2014r., podobnie jak w roku ubiegłym, 51% mieszkańców gminy korzystało z wody 

pochodzącej z wodociągów publicznych, będących pod stała kontrolą zarówno Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej jak i przedsiębiorcy wodociągowego (pomimo wzrostu liczby mieszkańców 

zaopatrywanych w wodę - z uwagi na uruchomienie nowych wodociągów - procent ten nie 

zmienił się w stosunku do roku ubiegłego, z uwagi na odnotowany wzrost ogólnej liczby 

mieszkańców gminy). 

W gminie zlokalizowane jest także jedno indywidualne ujęcie wody, nadzorowane przez 

Państwową Inspekcję Sanitarną, w  Koniakowie Rastoce dla Szkoły Podstawowej nr 2  

(produkcja około 1 m3/d, zaopatrujące w wodę około 100 osób). 

 

 



• Przedsiębiorcy wodociągowi 

1) Urząd Gminy Istebna (Istebna Wilcze, Istebna Zaolzie, Jaworzynka, Koniaków 

Gańczorka,  Koniaków Bukowina,  Koniaków Gańczorka/Bukowina) 

2) Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebne j (Istebna Kubalonka) 

• Monitoring jakości wody 

Badania jakości wody prowadzone były regularnie przez cały 2014r. w 14 punktach 

monitoringowych, z czego 8 zlokalizowanych było u odbiorców wody oraz 6 w stacjach 

uzdatniania wody.   

Tab. 1.1. Ilość pobranych prób i zakres ich badań, z podziałem na poszczególne wodociągi. 
wodociąg monitoring 

kontrolny 
monitoring 

przeglądowy 
rekontrola nadzór 

Istebna Wilcze  4 (suw-2, sieć-2) 1 (sieć) 0 0 

Istebna Zaolzie  2 (suw-1, sieć-1) 1 (sieć) 0 0 

Jaworzynka  4 (suw-2,sieć-2) 1 (sieć) 0 0 
Koniaków 
Gańczorka 

2 (suw) 1 (suw) 0 0 

Koniaków 
Bukowina 

3 (suw-1, sieć-2) 1 (sieć) 0 0 

Koniaków 
Gańczorka/ 
Bukowina 

1 (sieć) 1 (sieć) 0 0 

Istebna Kubalonka 4 (suw-2, sieć-2) 1 (sieć) 1 rmop (sieć) 0 
Szkoła Podstawowa 
nr 2 Koniaków 
Rastoka 

2 (sieć) 1 (sieć) 1 rmok (sieć) 1(sieć) 

Razem 22 8 2 1 
 
Tab.1.2. Ilość pobranych prób z wyszczególnieniem parametrów kwestionowanych. 
 
Badanie fizyko-chemiczne Badanie mikrobiologiczne 

Suma 
pobranych 

próbek 
ogółem 

Ilość 
próbek o 
właściwej 

jakości 

Ilość próbek 
kwestionowanych 

Kwestionowany 
parametr 

Suma 
pobranyc
h próbek 
ogółem 

Ilość 
próbek o 
właściwej 

jakości 

Ilość próbek 
kwestionowanych 

Kwestionowany 
parametr 

31 20 11  
(mop- 8 razy, , 
mok- 2 razy 

nadzór - 1 raz) 

mętność - 
 6 razy (5 razy 
mop, 1 raz 
mok),  
barwa - 2 razy 
( 1 raz mop, 1 
raz mok) 
glin - 2 razy (1 
raz mop, 1 raz 
mok), 
odczyn pH - 1 
raz (mop), 
żelazo - 2 razy 
( 1 raz mop, 1 
raz nadzór) 
magnez – 8 
razy (mop) 
twardość – 3 
razy (mop)  

33 26 7 
(mop – 5 razy, 
mok – 2 razy) 

liczba bakterii gr. 
coli – 6 razy (mop - 
4 razy, mok - 2 
razy) 
 Escherichia coli - 
5 razy ( mop - 3 
razy, mok - 2 razy) 
Clostridium 
perfringens – 
 2 razy (mop) 
Enterokoki - 
 1 raz (mop) 
ogólna liczba 
mikroorganizmów 
w 22+/- 2 ºC po 72 
h – 1 raz   (mop)             



Pod względem bakteriologicznym kwestionowano 7 prób, natomiast ze względu na 

parametry fizyko - chemiczne kwestionowano 11 prób. 

W ramach monitoringu kontrolnego kwestionowano 2 próby pod względem 

mikrobiologicznym oraz 2 pod względem fizyko - chemicznym.  Pod względem fizyko - 

chemicznym kwestionowano także 1 próbę w ramach nadzoru. Powyższe dotyczyło wody z 

następujących wodociągów: 

l.p. wodociąg kwestionowane 
parametry 

podjęte działania 

1 Koniaków 
Gańczorka 

bakterie grupy 
coli, 
Escherichia 
coli 
glin, mętność 

Przedsiębiorca wodociągowy każdorazowo 
podejmował działania naprawcze, po których 
przeprowadzał badania powtórne, przedstawiając z 
nich niekwestionowane wyniki. W przypadku 
mikrobiologicznego skażenia wody przedsiębiorca 
jako przyczynę wskazał uszkodzenie sterownika lampy 
UV i chloratora. Według oświadczenia przedsiębiorcy 
woda w okresie zanieczyszczenia mikrobiologicznego 
nie była podawana odbiorcom, w związku z czym 
PPIS nie wydał decyzji administracyjnej. 

2 Szkoła 
Podstawowa 
nr 2 
Koniaków 
Rastoka 

bakterie grupy 
coli, 
Escherichia 
coli,  
barwa, żelazo 

Dyrektor Szkoły każdorazowo podejmowała działania 
naprawcze, po których przeprowadzała badania 
powtórne, przedstawiając z nich niekwestionowane 
wyniki. W przypadku mikrobiologicznego skażenia 
wody PPIS wydał decyzję administracyjną 
unieruchamiającą ujęcie wody oraz nakazującą 
doprowadzenie jakości wody do wymagań prawnych. 
Strona w ramach podjętych działań wymieniła żarnik 
w lampie UV, który uległ zużyciu, wyczyściła studnię i 
przechlorowała wodę. Do czasu wykonania nakazu 
decyzji strona korzystała z wody konfekcjonowanej. 
Po przeprowadzonych działaniach dwukrotnie 
wykonano badanie wody, z którego przedstawiono 
niekwestionowane wyniki. Rekontrolne urzędowe 
badanie wody także potwierdziło właściwą jakość 
wody. Ostatecznie PPIS stwierdził wykonanie 
nakazów decyzji. 

 

 

 

 

 

 

 



W ramach monitoringu przeglądowego kwestionowano 5 prób pod względem 

mikrobiologicznym i 8 pod względem fizyko - chemicznym. Powyższe dotyczyło wody z 

następujących wodociągów: 

l.p. wodociąg kwestionowane parametry w 
pobranej próbce wody 

podjęte działania 

1  Istebna 
Wilcze 

bakterie grupy coli, 
Escherichia coli, 
Clostridium perfringens  
mętność, barwa, magnez, 
twardość 

2 Istebna 
Zaolzie 

odczyn pH 
magnez, twardość 

3 Jaworzynka Clostridium perfringens 
mętność,  
magnez,  

4 Koniaków 
Gańczorka 

glin,  
mętność,  
magnez,  
 

5 Koniaków 
Bukowina 

magnez,  
 

6 Koniaków 
Gańczorka/ 
Bukowina 

bakterie grupy coli,  
magnez,  

Przedsiębiorca wodociągowy - Urząd 
Gminy Istebna – każdorazowo, 
natychmiastowo przeprowadzał działania 
naprawcze (m.in. zwiększenie środka 
dezynfekcyjnego, płukanie sieci, 
czyszczenie zbiorników) i przeprowadzał 
badania rekontrolne, z których 
przedstawiał niekwestionowane wyniki. 

7 Istebna 
Kubalonka 

bakterie grupy coli, 
Escherichia coli, 
magnez, twardość 

Przedsiębiorca wodociągowy - 
Wojewódzkie Centrum Pediatrii 
"Kubalonka" w Istebnej – natychmiastowo 
sprawdził ujęcia wody, przeprowadził 
działania naprawcze (m.in. zwiększył 
dawkę środka dezynfekcyjnego, płukał 
sieć, czyścił zbiorniki, dostarczał do 
użytku  wodę konfekcjonowaną). 
Powtórne badanie wody przeprowadzone 
w ramach kontroli urzędowej potwierdziło 
skuteczność podjętych działań - otrzymano 
niekwestionowany wynik badania. 

8 Szkoła 
Podstawowa 
nr 2 
Koniaków 
Rastoka 

bakterie grupy coli, 
Escherichia coli,  
enterokoki, 
ogólna liczba 
mikroorganizmów w temp. 
22ºC ±2°C po 72 h, 
żelazo,  
mętność, 
magnez 

Dyrektor Szkoły w Koniakowie Rastoce 
niezwłocznie podjęła działania naprawcze 
(zakupiono wodę pitną do sporządzania 
posiłków szkolnych, poinformowano 
uczniów na apelu szkolnym, że woda nie 
nadaje się do spożycia oraz wywieszono 
odpowiednią informację, zamówiono nowy 
promiennik lampy UV, ponadto 
przechlorowano wodę w studni i pobrano 
wodę do badania, z którego ostatecznie 
przedstawiono niekwestionowany wynik. 



Wszystkie próby pobrane do badań w ramach monitoringu przeglądowego 

kwestionowano z uwagi na niskie stężenia magnezu. Ponadto z uwagi na niską twardość 

kwestionowano wodę z wodociągów: Istebna Wilcze. Istebna Zaolzie oraz Istebna Kubalonka. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 poz. 417 z późn. zm.) nie nakłada na przedsiębiorcę 

wodociągowego obowiązku uzupełniania tego parametru do wymagalnej wartości minimalnej. 

 

• Praktyczne informacje wynikające z jakości wody  

 

Tab.1.3. Wartości twardości wody dla poszczególnego wodociągu w 2014 r. 

 

Wodociąg Twardość wody 

Istebna Wilcze  woda bardzo miękka 

Istebna Zaolzie woda bardzo miękka 

Jaworzynka woda bardzo miękka 

Koniaków Gańczorka brak danych* 

Koniaków Bukowina woda miękka 

Koniaków Gańczorka/ 
Bukowina 

woda miękka 

Istebna Kubalonka woda bardzo miękka 

Szkoła Podstawowa nr 2 Koniaków 
Rastoka 

woda bardzo miękka 

 

* badanie twardości wody nie zostało przeprowadzone z uwagi na wstrzymanie przez laboratorium badań tego 
parametru w okresie poboru próbki, ze względu na to, iż Koniaków Gańczorka to wodociąg działający od 2014 r. 
brak danych nt. twardości wody tego wodociągu. 
 

 

Przeprowadzone badania twardości ogólnej wody z wodociągów: Istebna Wilcze, Istebna 

Zaolzie, Jaworzynka,  Istebna Kubalonka oraz Szkoła Podstawowa nr 2 Koniaków Rastoka nie 

wykazały zmian w stosunku do lat poprzednich. Dla wodociągu Koniaków Bukowina 

nieznacznie zmieniła się twardość wody z średnio twardej na miękką. Woda pochodząca z 

wodociągu Koniaków Gańczorka/Bukowina na podstawie przeprowadzonego badania została 

zakwalifikowana jako miękka. 



 Badania magnezu potwierdziły jego niskie stężenia w wodzie wodociągowej wszystkich 

wodociągów. W związku z powyższym w dalszym ciągu celowym jest stosowanie przez 

mieszkańców żywności bogatej lub wzbogaconej w przyswajalny magnez. Jak wykazały 

badania, woda w gminie nadal cechuje się niską zawartością fluoru.  

 

• Postępowania administracyjne 

 

 W 2014 r. PPIS w Cieszynie wydał dwie decyzje administracyjne:                                                          

1) po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonych badań próbki wody w Szkole Podstawowej 

nr 2 Koniaków Rastoka PPIS stwierdził brak przydatności  wody do spożycia przez ludzi i w 

związku z tym nakazał unieruchomić ujęcie indywidualne,  do czasu uzyskania wyników badania 

wody spełniających wymagania ww. rozporządzenia, oraz podjąć działania naprawcze w celu 

doprowadzenia jakości wody pochodzącej z ujęcia indywidualnego, do wymagań 

obowiązującego rozporządzenia,  a także zapewnić odbiorcom  alternatywne zaopatrzenie w 

wodę zdatną do spożycia przez ludzi. Sprawdzenie podjętych przez stronę działań potwierdziło 

wykonanie nakazów decyzji. 

2) Po rozpatrzeniu protokołu z kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 04.06.2014 r., w Stacji 

Uzdatniania Wody Jaworzynka - Krężelka oraz pisma strony, PPIS w Cieszynie wydał decyzję 

nakazującą do 15.04.2015 r. zapewnić gładkie, łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie 

armatury wodociągowej w stacji uzdatniania wody.  

 

• Badania prowadzone przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej 
 

 W 2014 r. przedsiębiorcy wodociągowi przeprowadzili łącznie 36 badań w ramach 

kontroli wewnętrznej (monitoring kontrolny: 21, monitoring przeglądowy: 7, rekontrola 

monitoringu kontrolnego: 2, rekontrola monitoringu przeglądowego: 6). Badania były wykonane 

przez laboratoria o zatwierdzonym systemie jakości prowadzonych badań. Punkty 

monitoringowe są wspólne dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz dla przedsiębiorców 

wodociągowych.  

 

Pod względem bakteriologicznym nie kwestionowano żadnej próby. 

  

 

 



Pod względem fizyko-chemicznym kwestionowano 12 prób. 

 

Pięć z kwestionowanych próbek było pobranych w ramach monitoringu kontrolnego, sześć w 

ramach monitoringu przeglądowego, 1 w ramach rekontroli monitoringu kontrolnego 

następujących wodociagów: 

- Istebna Zaolzie: 

1) woda z sieci, jedna próbka (monitoring kontrolny): stwierdzono niski odczyn pH; z uwagi na 

to, iż badanie było przeprowadzone w grudniu 2014 roku, przedsiębiorca wodociągowy kolejny 

pobór zaplanował na styczeń 2015 roku. Wyniki przekaże PPIS w Cieszynie. 

2) woda ze stacji uzdatniania wody, jedna próbka (monitoring przeglądowy): stwierdzono niską 

zawartość magnezu oraz niską twardość. 

- Istebna Kubalonka: 

1) woda ze stacji uzdatniania wody, trzy próbki (monitoring kontrolny): trzykrotnie stwierdzono 

niską twardość oraz jeden raz wysoką zawartość chloroformu w wodzie 

2) woda z sieci, dwie próbki (1 raz w ramach monitoringu kontrolnego, 1 raz w ramach rekontroli 

monitoringu kontrolnego): stwierdzono niską twardość (1 raz), wysoką mętność  

(1 raz), wysoką zawartość chloroformu (2 razy). Przedsiębiorca wodociągowy przedstawił 

niekwestionowany wynik badania wody z zakresu mętności, natomiast badanie zawartości 

chloroformu zostało zlecone do powtórnego wykonania w lutym 2015 roku. 

- Koniaków Gańczorka: 

1) woda ze stacji uzdatniania wody, jedna próbka (monitoring przeglądowy): stwierdzono 

niską zawartość magnezu oraz wysokie stężenie glinu. Wynik badania, przeprowadzonego w 

ramach rekontroli, potwierdził właściwą jakość wody w zakresie parametru glin. 

 

Pozostałe pięć próbek pobranych w ramach monitoringu kontrolnego było kwestionowane ze 

względu na niską zawartość magnezu (5 razy) oraz niską twardość (3 razy). 

Magnez i twardość należą do dodatkowych parametrów chemicznych, jakim woda 

powinna odpowiadać, nie posiada bezpośredniego wpływu na zdrowie konsumentów.  

 

 

 



• Ocena jakości wody dla poszczególnych wodociągów za 2014r. 

 

Wodociąg Ocena  wody 
Istebna Wilcze  woda przydatna do spożycia 
Istebna Zaolzie  woda przydatna do spożycia 
Jaworzynka  woda przydatna do spożycia 
Koniaków Gańczorka woda przydatna do spożycia 
Koniaków Bukowina  woda przydatna do spożycia 
Koniaków 
Gańczorka/Bukowina 

woda przydatna do spożycia 

Istebna Kubalonka woda przydatna do spożycia 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Koniaków Rastoka 

woda przydatna do spożycia 

 
 

Po  rozpatrzeniu  wszystkich  wyników  badań wody  przeznaczonej  do  spożycia, 

dostarczanej mieszkańcom Gminy Istebna przez nadzorowane wodociągi w okresie od  

1 stycznia 2014  r . do  31  grudnia  2014  r.  oraz  mając  na  względzie,  że  przekroczenia  

były  krótkotrwałe  stwierdzono,  że  w roku  2014  woda  na  terenie Gminy Istebna, 

dostarczana przez ww. wodociągi,  spełniała  wymagania  określone w załącznikach nr 1 do 

4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. 2007 Nr 61 poz. 417 z póź. zm.) i była 

przydatna do spożycia przez ludzi. 

 

 

                                                                   Państwowy Powiatowy 

                                                                    Inspektor Sanitarny w Cieszynie 

                                                                       Teresa Wałga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: Katarzyna Głąbek-Nikiel,  Marta Krzeszowiak, Agata Wardas 
Sprawdził: Teresa Gawęda 
 


