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. W zwiazku z powyzszym uznaje wykonanie nakazu zawartego w punkcie 2 decyzji nr
496/07 z dnia 28.12.2007r. znak: ONS-HKiS-4560/22/07 dotyczacego doprowadzenia
poziomu metnosei w wodzie produkowanej przez Stacje Uzdatniania Wody Jaworzynka do
wymagan okreslonych w zalaczniku nr 3 B rozimrzacdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.
417). Panstwa prosha zawarta w pismie z dnia 25.05.2009r., znak: GR-7020/33/09 dotyczaca
prolongaty terminu wykonania w/w nakazu jest zatem bezzasadna. Prosze jednak na biezaco
przekazywaé do mnie informacje o kolejnych etapach wykonania rozbudowy ujgcia wody na

potoku Krezelka oraz niezwlocznie poinformowaé mnie o zakoriczeniu tej inwestycii.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY a.

w Cieszynie
ul. Liburnia 2, 43-400 Cieszyn
tel. /033/4794080-81, 4797010, 8520195, fax. /033/4797173; e-mail:psse.cieszyn@pis.gov.pl
ONS-HKiS-4560/17/09 Cieszyn, 01.06.2009r.

Urzad Gminy Istebna
43-470 Istebna 1000

Dotyezy: decyzji nr 496/07 z dnia 28.12.2007r. (znak: ONS-HKiS-4560/22/07)

Informuje, iz po przeanalizowaniu sprawozdan z badan wody przeprowadzonych od
poczatku 2009r. dla probek wody pobranych w Stacji Uzdatniania Wody Jaworzynka oraz na
sieci wodociggowe] wodociagu Jaworzynka, stwierdzam, iz jako$é badanej wody w zakresie
metnosci ulegla poprawie. 7 przeprowadzonych w br. badan wody w zakresie monitoringu
kontrolnego i przegladowego otrzymano nastepujace wartosci metnogei:

1) metno§é < 0,5 NTU (sprawozdanie z badan nr OL-704/PWSG/12-3-9/2009 z dnia

07.01.2009r.; woda pobrana w Szkole Podstawowej nr 1, Jaworzynka 366);

2) metnoéé < 0,5 NTU (sprawozdanie z badan nr OL-704/PWSG/60-3-3/2009 z dnia

03.02.2009r.; woda pobrana w Stacji Uzdatniania Wody Jaworzynka);

3) metno$é = 5,1 NTU (sprawozdanie z badan nr OL-704/PWSG/148-3-6/2009 z dnia

24.03.2009r.; woda pobrana w Szkole Podstawowej nr 1, Jaworzynka 366);
4) metnos¢ = 0,73 NTU (sprawozdanie z badan nr DL-18/KW-KB-11/2009/06 z dnia
20.04.2009r.; woda pobrana w Szkole Podstawowej nr 1, Jaworzynka 366);

5) metnosé = 0,58 NTU (sprawozdanie z badan nr OL-704/PWS$G/229-3-1/2009 z dnia

13.05.2009r.; woda pobrana w Stacji Uzdatniania Wody Jaworzynka).

Pomimo, iz w jednym z w/w wynikow stwierdzono podwyzszong metnosé, kolejne badania
nie potwierdzity jednak utrzymujacego sie przekroczenia tego parametru. Ponadto
przedstawione przez Panstwa wyniki badan wody dla przedmiotowego wodociagu réwniez
wskazuja na poprawe jakoséci wody w zakresie metnosci (metnos¢ = 0,81 NTU -
sprawozdanie z badan nr SB/10026/04/09 z dnia 27.02.2009r. woda pobrana w Stacji
Uzdatniania Wody Jaworzynka; metnosé¢ = 0,85 NTU — sprawozdanie z badan nr OL-1/LW-
1/2009/8/81 z dnia 14.04.2009r. woda pobrana w Szkole Podstawowej nr 1, Jaworzynka 366).
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